
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO
URBANO – SEINFRA 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97072/2016

SETOR  3.0.08.00/GEPE/DMAE – Gerência de Projetos

TIPO MENOR PREÇO DO LOTE

BASE LEGAL Este  procedimento  licitatório  obedecerá,  integralmente,  à  Lei  nº
10.520 de 17 de julho de 2002 que instituiu a modalidade Pregão e
o Decreto nº 5.450 de maio de 2005, a Lei Complementar nº 123 de
14 de dezembro de 2006 e alteração da Lei Complementar nº 147
de 07 de agosto de 2014, bem como a Lei Estadual nº 5.280 de 29
de novembro de 2004 e os Decretos Estaduais nºs 22.619 e 22.620,
de 18 de dezembro de 2003 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO
SISTEMA  DE  RECALQUE  E  ADUÇÃO  DE  ÁGUA  BRUTA  DO
POXIM AÇU.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08:00 horas do dia 10 de fevereiro
de 2017.

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO E  ABERTURA DAS PROPOSTAS:  dia 22  de
fevereiro de 2017 às 08:15 horas.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 22 de fevereiro de 2017 às
08:30 horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

- www.licitacoes-e.com.br
- www.deso-se.com.br

- PREGOEIRO(A): WAGNEVALTER TELES BARRETO 

 - Telefax: (0xx79)-3226-1138.
-  Endereço:  Rua Campo do Brito  n° 331 – Bairro  13 de Julho  – CEP:  49.020-380 –
Aracaju/SE – Sala anexa a Comissão Permanente de Licitação – CPL/DESO.

OBSERVAÇÃO: O texto do Edital também estará disponível no endereço da DESO acima
citado, para consultas.

LOCAL: - www.licitacoes-e.com.br

 R.Campo do Brito nº 331 – B.Praia.13 DE JULHO – PABX(0XX79)3226-1138-Site: www.deso-se.com.br – FAX:(0XX79)3226.1071 – CEP: 
49020.380
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EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97072/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017

1.0 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 – A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, através deste Pregoeiro,
designado pela Portaria nº 077 de 09 de julho de 2015, torna público para conhecimento
dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á lici-
tação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo  MENOR PREÇO DO LOTE, tendo
por objeto a AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RE-
CALQUE E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO POXIM AÇU, conforme especificações detalhadas
constantes do ANEXO I – INSTRUÇÕES, deste Edital.

1.2 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, medi-
ante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. Os
trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro efetivo da Companhia de
Saneamento de Sergipe – DESO, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitora-
mento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações", constante da pági-
na eletrônica do Banco do Brasil S.A.

1.3 – Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520 de 17 de ju-
lho de 2002 que instituiu a modalidade Pregão e o Decreto nº 5.450 de maio de 2005, a
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006e alteração da Lei Complementar nº
147 de 07 de agosto de 2014, bem como a Lei Estadual nº 5.280 de 29 de novembro de
2004 e os Decretos Estaduais nºs 22.619 e 22.620, de 18 de dezembro de 2003 e, subsi-
diariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

2.0 – DO OBJETO: 

2.1 – O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECALQUE E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO POXIM
AÇU, conforme especificações constantes das INSTRUÇÕES – ANEXO I, deste Edital.

2.2 – RELAÇÃO DOS MATERIAIS

LOTE ÚNICO - TUBOS DE AÇO CARBONO

Item Descrição Unid Quantidade
01.01.  TUBOS DE AÇO CARBONO   
01.01.001. Tubos com pontas para solda, DE=914 e+6,35; DN 900mm, aço

carbono com costura, conforme norma AWWA C-200, aplicação:
enterrado.

m 320,00

2.3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

De acordo com o item 4 das INSTRUÇÕES ANEXO I do Edital.

3.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 – Os Recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta licitação,
são provenientes da sua Receita Própria – Rubrica 10. 
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4.0 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1 – Observado o prazo legal de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura  da  sessão  pública,  os  interessados  poderão  pedir  esclarecimentos  por  e-mail
(pregao@deso-se.com.br), informando o número da licitação.

5.0 – DA IMPUGNAÇÃO

5.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qual-
quer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, di-
rigindo a impugnação ao seguinte endereço: Rua Campo do Brito n° 331 – Bairro 13 de Ju-
lho – CEP: 49.020-380 – Aracaju/SE – Sala anexa a Comissão Permanente de Licitação –
CPL/DESO, ou por e-mail (pregao@deso-se.com.br).

6.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 – Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste edital e seu anexo.

6.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

6.2.1 – Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
6.2.2 – Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penali-
dades impostas por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóte-
ses previstas no artigo 78, da Lei no. 8.666/93;
6.2.3 – Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.4 – Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
6.2.5 – Empresa ou entidade cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técni-
cos, sejam acionistas da DESO, detentor de 5% (cinco por cento) do capital com di-
reito a voto, bem como dirigentes, empregados ou membros da sua Comissão Per-
manente de Licitações.

7.0 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atri-
buições:

7.1.1 – Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.2 – Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 – Abrir as propostas de preços;
7.1.4 – Analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5 – Desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6 – Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou
do lance de menor preço;
7.1.7 – Verificar a habilitação do PROPONENTE classificado em primeiro lugar;
7.1.8 – Declarar o vencedor;
7.1.9 – Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para jul-
gamento;
7.1.10 – Elaborar a Ata da sessão;
7.1.11 – Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação.
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8.0 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

8.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão
dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agên-
cias do Banco do Brasil S.A., sediadas no País. (§ 1º, art. 4º, do Decreto Estadual 22.620/
2003).

8.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial dos sites
“www.licitacoes-e.com.br” ou “www.bb.com.br” opção "Acesso Identificado".

8.2 – A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser uti-
lizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do creden-
cia do ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.3 – As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, medi-
ante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reco-
nhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais
atos e operações no www.licitacoes-e.com.br.

8.4 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa PROPONENTE,
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam ex-
pressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal in-
vestidura.

8.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à DESO
ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso in-
devido da senha, ainda que por terceiros.

8.6 – O credenciamento do fornecedor do serviço e de seu representante legal junto ao
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

9.0 – PARTICIPAÇÃO

9.1 – A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal intrans-
ferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pre-
ços, por meio do sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br,
opção "Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

9.2 – Caberá ao fornecedor do serviço acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

9.3 – Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível as LICITANTES para a recepção dos lan-
ces, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos
atos realizados.

9.3.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participan-
tes.
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10.0 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10.1 – O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor do material será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema ele-
trônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.1.1 –  Os materiais ofertados deverão atender as Especificações constantes das INS-
TRUÇÕES – ANEXO I deste Edital e de acordo com as normas em vigor.

10.2 – Deverá constar na Proposta:

10.2.1 – O material ofertado deverá atender as Especificações constantes do Ane-
xo 1 das INSTRUÇÕES, deste Edital. 

10.2.2 – Na proposta deverá constar a descrição dos materiais com suas especifi-
cações para melhor identificação pelo Pregoeiro.

10.2.3- Referência ao local de entrega do material: Almoxarifado Central da DESO
em Nossa Senhora do Socorro/SE na Grande Aracaju/SE. Os materiais somente
serão recebidos em dias úteis, nos horários de 7:30 às 12:30 horas. Em hipótese
alguma a DESO receberá os materiais aos domingos e feriados nacionais, estaduais
ou municipais

10.2.4 – Preço unitário e total dos materiais, inclusos IPI, ICMS e demais impostos,
transporte, e descarregamento por conta do fornecedor. Os preços, unitário e total,
deverão ser cotados em moeda corrente nacional,  no local  de entrega, e neles
deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como: frete, IPI e demais
impostos, encargos sociais, seguros, taxas, tributos diretos e indiretos incidentes
sobre  o  fornecimento  do  material.  Ficará  por  conta  do  LICITANTE,  a  carga,
descarga, manuseio e arrumação dos materiais no local de estocagem;

10.2.5 – Prazo contratual: 60 (sessenta) dias;

10.2.6  –  Prazo  de  entrega:  60  (sessenta)  dias  após  a  emissão  da  Ordem de
Fornecimento, distribuído da seguinte forma: 100% com 60 dias; 

10.2.7- Condições de pagamento: 30 dias após a entrega do material;

10.2.8- Validade da proposta: 60 dias.

10.3 – De acordo com a Portaria nº 723/96 de 13/06/96, da Secretaria da Fazenda deste
Estado, o  ICMS destacado nas Notas Fiscais deverá ser calculado com base na
alíquota interna adotada no Estado de origem para a mercadoria licitada.

a) A LICITANTE deverá indicar o percentual do ICMS praticado no seu Estado;

b) Na hipótese do equipamento cotado sofrer redução da alíquota do ICMS em
decorrência de bônus, os mesmos deverão ser devidamente comprovados, sob
pena de desclassificação de sua proposta.

10.4 – Para garantia do futuro Contrato, a LICITANTE deverá indicar em sua proposta a
opção da Caução, em uma das modalidades descritas no § 1º, do art. 56, da Lei nº 8.666/
93, conforme Item 21.0 deste Edital.
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11.0 – ABERTURA   DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

11.1 – A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Ele-
trônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo site já indicado no Item
9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 – Aberta a etapa competitiva, os representantes das LICITANTES deverão estar co-
nectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o partici-
pante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.

11.2.1 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance
que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

11.2.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.3 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lan-
ces aos demais participantes.

11.4 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, no prazo previsto para encerramento.
Após o esgotamento do prazo da sessão principal, transcorrerá período de tempo randômi-
co, de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

11.5 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerra-
mento da etapa de lances no período adicional de tempo.

11.6 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro solicitará os documen-
tos descritos no Item 13.0 para comprovar a regularidade de situação do autor da propos-
ta, documentação essa avaliada na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação con-
tida no Item 13.0 deste Edital.

12.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO
DO  LOTE", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente a
LICITANTE que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço me-
lhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos, especificações, parâ-
metros mínimos de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

12.2 – Após a sessão de lances e constatado o atendimento das exigências fixa-
das no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, imediatamente após o encer-
ramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

12.3 – A ARREMATANTE deverá apresentar,  imediatamente após o encerramento da
disputa, a sua proposta de preço, detalhando a especificação dos materiais, preços uni-
tários e global do LOTE, prazo de validade da proposta, prazo contratual, caução e demais
exigências contidas no Item 10.0, sendo que tal documento deverá ser enviado por fax,
com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada ao Pregoeiro, para a sede
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da  DESO,  na  Rua  Campo  do  Brito  nº  331  –  Bairro  13  de  Julho  –  Aracaju/SE,  CEP:
49.020.380, observando o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de reali-
zação do pregão.

12.3.1 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, na língua
portuguesa corrente no Brasil, salvo quanto às expressões técnicas de uso corren-
te, datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos em papel tim-
brado  do  PROPONENTE,  bem como ser  redigida  de  forma clara,  sem rasuras,
emendas ou entrelinhas.

12.3.2 – Na hipótese da proposta de melhor lance não apresentar todos as in-
formações elencadas no Item 10.0 e seus subitens, a mesma será desclassi-
ficada.

12.4 – Se a proposta ou lance de menor valor não atender às especificações técnicas,
bem como às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na or-
dem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao Edital.

12.4.1 – Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro po-
derá negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor para a DESO.

12.5 – Quando microempresas e empresas de pequeno porte LICITANTES apresentarem
propostas que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada, a esta, serão consideradas empatadas. 

12.5.1 – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela consi-
derada vencedora do certame, sendo a mesma convocada para apresentar a nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão. 

12.5.1.1 – Quando houver várias LICITANTES que sejam microempresas
e/ou empresas de pequeno porte e, houver de equivalência dos valores
nas propostas por elas apresentadas, isso é, se encontrem no intervalo
estabelecido no item 12.5, será realizado sorteio para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

12.5.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 12.5.1, serão convocadas as remanescentes que por
ventura se enquadrem no critério de empate do item 12.5, na ordem classificató-
ria, para o exercício do mesmo direito;
 

12.6 – O disposto no item 12.5 acima, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.7 – RECURSO – O interesse da LICITANTE em interpor recurso deverá ser manifesta-
do por intermédio do sistema eletrônico, imediatamente, ou seja, em até 24 (vinte e qua-
tro) horas, após a Declaração do vencedor da fase competitiva do Pregão. O encaminha-
mento de memorial e contrarrazões será exclusivamente por endereço eletrônico, sendo
facultado o envio do original, observado o prazo de 3 (três) dias.

12.7.1 – A falta de manifestação, imediata e motivada, importará a preclusão do
direito de recurso.
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12.7.2 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente prote-
latórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela PROPO-
NENTE.

12.7.3 – Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo.

12.8 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudica-
do a Empresa que apresentar a proposta ou lance de menor preço.

12.9 – Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no item 22.0. Neste
caso, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos PROPONENTES,
observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o
respectivo PROPONENTE convocado para negociar redução do preço ofertado. 

13.0 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:

13.1 – A empresa vencedora deverá apresentar em até 02 (duas) horas, após o encerra-
mento da disputa ou de sua convocação, por e-mail: pregao@deso-se.com.br (os arquivos
não poderão ultrapassar 9 (nove) MB), cópia da  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO na forma do § 2º do artigo 32
da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do ANEXO II deste Edital e cópia da sua Proposta
de Preços em conformidade com o Item 10.0 e subitem 12.3 do Edital.

13.2 – Posteriormente, observando o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
data da realização do Pregão ou de sua convocação, o encaminhamento dos originais ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não auten-
ticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou atra-
vés de exemplares publicados em órgãos da Imprensa Oficial, os documentos previstos
nos subitens abaixo, para o seguinte endereço: DESO –  Rua Campo do Brito, nº 331 –
Bairro 13 de Julho – Aracaju/SE, CEP: 49.020-380.

13.3 – Habilitação Jurídica:

13.3.1 – Comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP), por meio das informações contidas no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ, acessível no sítio www.receita.fazenda.gov.br.

13.3.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual;

13.3.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regis-
trado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores;

13.4 – Regularidade Fiscal e   Trabalhista:

13.4.1 – Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo à sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto deste edital;

13.4.2 –  Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a
Fazenda Federal,  abrangendo as  Contribuições  Previdenciárias  e  às  de Terceiros
(INSS);
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13.4.3 –  Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica
Federal – CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço;

13.4.4 – Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de regularidade perante
a Secretaria da Fazenda ou de Finanças (ICMS), referente ao Estado da Federação a
que se refere a emissão da respectiva Nota Fiscal;

13.4.5 – Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas
(CNDT),  comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em conformidade com a Lei
nº 12.440, de 07/07/2011;

13.4.6 – A LICITANTE que optar pelo seu domicílio, deverá apresentar toda docu-
mentação exigida nos subitens acima do mesmo domicílio. Se escolher a sua sede,
deverá apresentar todos os documentos acima exigidos referentes à sua sede.

13.4.7 – Não serão analisadas restrições na apresentação da documentação exigida
para comprovação da regularidade fiscal, quando a LICITANTE for microempresa ou
empresa de pequeno porte, TODAVIA, havendo alguma restrição na documentação
acima citada, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a regularização
da documentação, do pagamento ou parcelamento do débito, bem como emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que a LICITANTE for declarada vence-
dora do certame.

13.6 – No caso da empresa vencedora ser microempresa a comprovação da condição de
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deve ser comprovada por meio
das informações contidas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, acessível no sí-
tio www.receita.fazenda.gov.br.

13.7 – A LICITANTE deverá apresentar DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO
TRABALHO DO MENOR, conforme modelo do ANEXO III, deste Edital;

13.8 – DECLARAÇÃO formal de que leu, tomou conhecimento e aceita todas as normas e
exigências contidas neste Edital e seus anexos, conforme modelo do ANEXO IV, deste
Edital.

13.9 – A LICITANTE deverá indicar formalmente o nome e CPF da pessoa que assinará o
Contrato, bem como a conta bancária em que os pagamentos deverão ser efetuados.

13.10 – Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente na data da sessão
pública de disputa de preços, mesmo que a LICITANTE venha a ser convocada em data
posterior, sendo considerado o consignado em cada Certidão. No caso de não consignação
do prazo de sua validade, este será de 90 (noventa) dias.

13.11 – Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com
vistas à agilização dos procedimentos de análise da documentação.

13.12 – Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da LICITANTE, em qualquer tempo,
no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-
lhe prazo para atendimento.
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13.13 – A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da LI-
CITANTE, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementa-
ção da documentação exigida para a habilitação.

13.14 – Os documentos de habilitação deverão estar em nome da LICITANTE, com o nú-
mero do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa LICITANTE.
Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à
filial.

13.15 – A LICITANTE que apresentar documentação em desacordo com o solicitado no
Item 13.0 e seus subitens 13.1 ao 13.8, será INABILITADA.

14.0 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

14.1 – Não sendo interposto recurso, o pregoeiro fará a adjudicação do lote à LICITANTE
VENCEDORA, após o que encaminhara à autoridade competente para homologação da lici-
tação.

14.2 – Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a
adjudicação do objeto, homologando em favor da LICITANTE VENCEDORA.

14.3 – Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
apresentar situação regular no ato de assinatura do Termo Contratual, estará sujeito
às penalidades previstas no item 22.0. Neste caso, o pregoeiro examinará as ofertas sub-
sequentes, e a habilitação dos PROPONENTES, observada a ordem de classificação, até a
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo PROPONENTE convocado para
negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar o Termo de Contrato.

15.0 – DA CONTRATAÇÃO:

15.1 – A LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinatura do Contrato decorrente
do presente Pregão, momento em que deverá apresentar a Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as Contribui-
ções Previdenciárias e às de Terceiros  (INSS), CRF (FGTS) e a Certidão Negativa de Tribu-
tos Estaduais (ICMS), no prazo de validade, sob pena de decair o seu direito à contratação.
Será firmado Contrato com a LICITANTE VENCEDORA, cuja vigência será de 60 (sessen-
ta) dias, contados a partir da Ordem de Fornecimento.

15.1.1 – A empresa será comunicada, por escrito, para assinatura do Contrato, nos
termos do item 3.3 da CLÁUSULA III, da minuta do Contrato, elemento integrante
deste Edital.

15.1.2 – Decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado ofici-
al para assinatura do contrato, observado o disposto no § 1º do art. 64 da Lei
8.666/93, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá
o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 22.0 des-
te edital.

15.2 – Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não comparecimento para assi-
natura do contrato, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de
manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no inciso XXVI, do artigo 11, do De-
creto Estadual nº 22.619/2003, com a convocação da LICITANTE que tenha apresentado a
segunda melhor oferta classificada, obedecidas às exigências de habilitação elencadas no
Item 13.0, deste edital.
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15.2.1 – O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva cele-
bração do Contrato com a CONTRATANTE, observado as ofertas anteriormente apre-
sentadas pelos LICITANTES, bem como o disposto nos incisos XVII, XVIII, XXVI e
XXVII do artigo 11 do Decreto Estadual nº 22.619/2003, sem prejuízo da aplicação
das penalidades cabíveis a LICITANTE que não cumprir os compromissos assumidos
no certame.

15.3 – Qualquer entendimento relevante entre a CONTRATANTE e a LICITANTE VENCEDO-
RA será formalizado por escrito e também integrará o Contrato.
15.4 – O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, na ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

16.0 – DO REAJUSTE

16.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.

17.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1 – Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº
10.520/02, são obrigações da DESO: 

a) Responsabilizar-se pelo recebimento e conferência do material entregue, po-
dem do solicitar da Licitante Vencedora a correção de eventuais defeitos, avariais
ou irregularidades que forem verificadas na entrega do mesmo, ou até sua substi-
tuição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do
seu recebimento, caso o mesmo não obedeça às suas especificações.

b) Analisar, através do Gestor do Contrato, todas as Faturas/Notas Fiscais/ Reci-
bos, em até 05 (cinco) dias do seu recebimento, providenciando seu encaminha-
mento para pagamento ou devolução à Licitante Vencedora, em caso de erro ou ví-
cio das mesmas.

c) Ficam reservados a DESO, e somente a ela, o direito de rejeitar o material for-
necido e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omis-
so, não previsto no contrato, nestas especificações e em tudo o mais que, de qual-
quer forma, se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, com o
fornecimento em questão. 

d) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

e) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

18.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

18.1 – Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº
10.520/02, compete à CONTRATADA:

a)  Fornecer  o  material de  acordo  com as  condições  e  os  prazos  propostos  e
demais  Especificações das Instruções, e, cumprir todas as determinações deste
Edital e seus anexos.

b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários no fornecimento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato. A supressão acima dos limites ora estabelecidos, so-
mente poderá ser efetivada mediante acordo entre os CONTRATANTES;
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c) Responsabilizar-se por eventuais irregularidades que forem verificadas na entre-
ga do material, ficando obrigada a promover às suas expensas, a sua substituição
se irregularidades ou imperfeições forem constatadas;

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lici-
tação;

e)  Responsabilizar-se pela entrega do material, arcando com o ônus da carga e
descarga, no local de estocagem do mesmo.

19.0 – DO PAGAMENTO 

19.1 – O material objeto deste Pregão será pago mediante apresentação à DESO dos do-
cumentos abaixo transcritos e exigidos na R.D.E. nº 12/2004 de 13/07/04 e na R.D.E nº
21/2015 de 22/10/2015 desta Companhia, que depois de conferidos e visados serão enca-
minhados para processamento e posterior pagamento em até 30 (trinta) dias consecuti-
vos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

● As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização
da DESO.

● Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do
mesmo  à  CONTRATADA  para  correções  e  acertos,  iniciando-se,  após  nova
apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

19.1.1 – Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do processo licitató-
rio e do preâmbulo deste instrumento, constando nos seus anversos, o número do Con-
trato e da Ordem de Serviço;

a) Quando houver emissão de nota fiscal eletrônica, informamos que a DESO
disponibiliza o seguinte endereço eletrônico: nfse@deso-se  .com.br, para re-
cepcionar as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa CONTRATADA.

19.1.2 – Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relati-
vos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda
Federal, abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros  (INSS);

19.1.3 –  Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas
(CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-
balho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em conformidade com a Lei nº 12.440,
de 07/07/2011;

19.1.4 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Fede-
ral – CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.

19.1.5 – Certidão Negativa de Débitos, emitida pela DESO, referente aos serviços pres-
tados pela Companhia, conforme R.D.E nº 21/2015, de 22/10/2015;

19.1.6 –  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (ICMS) do domicílio ou
sede da CONTRATADA;
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19.1.7 – Declaração de recolhimento do ICMS (somente para fornecedor do Estado de
Sergipe);

19.1.8 – Declaração da CONTRATADA, assinada pelo Sócio-Gerente e pelo Contador, de
que possui contabilidade formalizada (quando do 1º pagamento);

19.2 – É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a DESO, dos documentos
de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma, clara, objetiva e orde-
nada, que se não atendido, implica em desconsideração pela DESO dos prazos estabeleci-
dos para conferência e pagamento.

19.3 – A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor dos impostos ou informar a isenção,
não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção
do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no per-
centual correspondente à natureza do bem ou serviço.

19.4 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liqui-
dação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

19.5 – Somente poderá ser acatada junto ao faturamento, Nota Fiscal dentro do seu perí-
odo de validade de emissão, cujo CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas corres-
ponda àquele do Contrato e da respectiva Ordem de Serviço.

19.6 – Todo e qualquer pagamento será efetuado através da Rede Bancária de Aracaju,
sob pena da incidência das taxas de serviços para pagamentos por Ordem Bancária para
outras Praças.

19.7 – A DESO incorrerá em mora caso não efetue o pagamento das faturas até o 30º (tri-
gésimo) dia de sua apresentação no protocolo da DESO, conforme disposto no item 19.1
acima, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto. Pas-
sado este prazo, estará obrigada a efetuar a compensação financeira, ou seja, correção
monetária por atraso de pagamento, calculada com base no INPC ou outro índice substitu-
tivo, calculando-se o período compreendido entre o 31º (trigésimo primeiro) dia até a data
do seu efetivo pagamento.

19.8 – A Companhia poderá deduzir dos pagamentos, importância que, a qualquer título
lhe forem devidas pela CONTRATADA, no caso de inadimplência do Contrato.

19.9 – Por exclusiva conveniência da DESO, os pagamentos poderão ter seus prazos an-
tecipados e, nestes casos será negociado o desconto a ser concedido, ficando a  licitante
vencedora obrigada a garantir a entrega do equipamento mediante apresentação de Carta
de Fiança Bancária.

19.10 – A Companhia poderá deduzir dos pagamentos, importância que, a qualquer título
lhe forem devidas pela licitante vencedora, no caso de inadimplência do Contrato.

19.11 – Nenhum pagamento será efetuado, a qualquer título, à empresa que tenha em
seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência
técnica ou assemelhados. 

20.0 – DA SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO

20.1 – Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:
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20.1.1 – Irregularidade no material fornecido, ou fornecido fora dos padrões exigi-
dos, de responsabilidade da CONTRATADA;

20.1.2 – Não cumprimento do prazo de entrega, em desobediência as condições
estabelecidas na Ordem de Fornecimento;

20.1.3 – Não apresentação dos documentos exigidos no item anterior;

20.1.4 – Erro ou vício da fatura;

20.1.5 – Apresentar Nota Fiscal com CNPJ diferente do constante no processo lici-
tatório, do Contrato e da Ordem de Fornecimento.

20.2 – Na ocorrência da hipótese prevista no subitem 20.1.4 acima mencionado, as fatu-
ras serão devolvidas para respectiva correção, contando-se o prazo de seu vencimento a
partir da data da sua reapresentação.

21.0 – DA CAUÇÃO

21.1 – A empresa CONTRATADA, para garantia da execução do Contrato, apresentará na
5.0.11.00/GFIN – Gerência Financeira desta Companhia, até o pagamento da 1ª fatura,
a importância correspondente a 3% (três por cento) do valor Contratual, em uma das se-
guintes modalidades: 1 – Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública; 2 – Se-
guro Garantia; 3 – Fiança Bancária.

21.2 – Caso a Garantia prestada pela CONTRATADA seja em moeda corrente, será deposi-
tada em Conta a ser indicada pela DESO, a fim de se manter sua atualização financeira. 

21.3 – A garantia prestada nas modalidades de Seguro Garantia ou Fiança Bancária, deve-
rá ser apresentada com validade de 03 meses após o término da vigência contratual.

21.4 – Fica estabelecido que a Garantia prestada não poderá ser parcelada nas faturas pa-
gas à CONTRATADA.

21.5 – Se, por qualquer razão, durante a execução do Objeto, for necessária a prorroga-
ção do prazo de execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a re-
novação da garantia, nos mesmos termos e condições originalmente aprovados pela DESO.

21.6 – Se, no decorrer da execução do Contrato, a CONTRATADA solicitar a substituição da
garantia prestada, a área gestora do Contrato deverá justificar a conveniência da substitui-
ção.

21.7 – A Garantia  responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não
conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, inde-
pendentemente de outras cominações legais, quando for o caso. 

21.8 – No caso das rescisões a devolução da Garantia deverá ser efetuada no estrito cum-
primento dos artigos 79, § 2º, I e 80,III da Lei nº 8.666/93.

21.9 – A garantia prestada  pela CONTRATADA, será liberada pelo 5.0.11.00/GFIN, após
emissão do “TERMO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL”.

21.10 – Cessará a guarda das Garantias que não forem resgatadas pela CONTRATADA, no
prazo de 60 (sessenta) dias após sua liberação, cabendo a DESO a inutilização das mes-
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mas.

22.0 – DAS     SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 – Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, con-
forme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, garan-
tida a prévia defesa:

22.1.1 – Advertência;
22.1.2 – Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de
10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injus-
tificado na entrega dos serviços;
22.1.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso
de inexecução total ou parcial do mesmo;
22.1.4 – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de con-
tratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
22.1.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

22.2 – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a LICITANTE que:

22.2.1 – Ensejar o retardamento da execução do certame licitatório;
22.2.2 – Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
22.2.3 – Comportar-se de modo inidôneo;
22.2.4 – Fizer declaração falsa;
22.2.5 – Cometer fraude fiscal;
22.2.6 – Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

22.3 – As multas  estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e
serão compensadas pela DESO com as importâncias em dinheiro, relativas às prestações
a que corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicial-
mente.

23.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1 –  A  presente  licitação  não  importa  necessariamente  em contratação,  podendo a
DESO, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação medi-
ante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos partici-
pantes da licitação.

23.2 – As PROPONENTES assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a DESO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, indepen-
dentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.3 – A PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações pres-
tadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qual-
quer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará ime-
diata desclassificação da PROPONENTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a ven-
cedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.

23.4 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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23.5 – Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expedientes na DESO.

23.6 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

23.7 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afasta-
mento da PROPONENTE, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.

23.8 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as PROPONENTES, desde que não comprometam o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

23.9 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as PRO-
PONENTES por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, me-
diante publicação no Diário Oficial do Estado.

23.10 – A participação da PROPONENTE nesta licitação implica a aceitação de todos os
termos deste edital.

23.11 – Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunican-
do devidamente as LICITANTES do pregão eletrônico.

23.12 – A PROPONENTE VENCEDORA se obriga a manter durante toda a execução do Con-
trato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;

23.13 – A PROPONENTE VENCEDORA é responsável pelos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais, e comerciais resultantes da execução do Contrato;

23.14 – A PROPONENTE VENCEDORA obriga-se a entregar os equipamentos em estrita
obediência a Descrição e as Especificações Técnicas descritas nas INSTRUÇÕES deste Edi-
tal, independentemente de sua transcrição no bojo do Contrato;

23.15 – As LICITANTES obrigam-se a elaborar suas propostas em estrita obediência as
INSTRUÇÕES, elemento integrante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017, independente-
mente de sua transcrição no bojo deste Edital ou do Contrato.

23.16 – Será permitida a subcontratação parcial do objeto contratado, desde que com a
prévia autorização escrita da DESO. A autorização de subcontratação concedida pela DESO
não eximirá a PROPONENTE VENCEDORA da responsabilidade total pelo cumprimento de
todos os termos e condições do Contrato.

23.17 – Desde que haja prévia aquiescência da DESO, será permitida a cessão ou transfe-
rência parcial ou total do objeto do Contrato a ser firmado, bem como a fusão, cisão ou in-
corporação. A autorização dependerá sempre das circunstâncias e de cada caso, em parti-
cular, observando-se sempre as condições técnicas, financeiras, jurídicas e econômicas da
empresa cessionária.

23.18 – A inadimplência da PROPONENTE VENCEDORA com referência aos encargos esta-
belecidos nesta Cláusula, no que lhe couber, não transfere à DESO a responsabilidade por
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seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

23.19 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado
o Pregoeiro.

23.20 – Constitui parte integrante deste edital:

23.20.1 – Anexo I    –  INSTRUÇÕES;

23.20.2 – Anexo II   –  DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO;

23.20.3 – Anexo III  –  DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO
DO MENOR;

23.20.4 – Anexo IV  –  DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO;

23.20.5 – Anexo V   –  MINUTA DO CONTRATO

Aracaju/SE, 07 de fevereiro de 2017.

Elaborado por: VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA
                               ADVOGADO/DESO – OAB/SE 4.876
                           Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos
                                                  1.0.07.00/ASLC
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ANEXO I – DO EDITAL

INSTRUÇÕES

PREGÃO Nº        /2016-DMAE

REFERÊNCIA

Aquisição de Tubos de Aço para complementação do Sistema de Recalque e Adução
de Água Bruta do Poxim Açú.

01 - OBJETIVO

Este(a)  PREGÃO  tem  por  objetivo  o(a)  Aquisição  de  Tubos  de  Aço  para
complementação do Sistema de Recalque e Adução de Água Bruta do Poxim Açú.

02 - LISTA DE MATERIAIS

LOTE ÚNICO - TUBOS DE AÇO CARBONO

Item Descrição Unid Quantidade
02.01.  TUBOS DE AÇO CARBONO   

02.01.001. Tubos com pontas para solda, DE=914 e+6,35; DN 900mm, aço
carbono com costura, conforme norma AWWA C-200, aplicação:
enterrado.

m 320,00

03 - FONTE DE RECURSOS

Fonte de recurso DESO

04 - REGIME DE CONTRATAÇÃO

Preço Global do Lote

05 - PRAZOS

Prazo Contratual: 60 dias

06 - LOCAL DE ENTREGA

Almoxarifado  Central  da  DESO  em  Nossa  Senhora  do  Socorro/SE  na  Grande
Aracaju/SE. 

Os materiais somente serão recebidos em dias úteis, nos horários de 7:30 às 12:30
horas. Em hipótese alguma a DESO receberá os materiais aos domingos e feriados
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nacionais, estaduais ou municipais.
07 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 (trinta) dias após a entrega dos materiais.

08 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Menor preço global do lote.

09 - FORMA E PRAZO DE ENTREGA

Após a emissão da Ordem de Fornecimento Contratada terá até 60 (sessenta) dias,
para entregar os materiais distribuídos da seguinte forma:

100% com 60 dias.

10 - ELEMENTOS DA PROPOSTA

Deverão constar da proposta

Referência ao local de entrega dos materiais

Preços unitários e totais dos materiais postos no local de entrega  definido, estando
incluídos nesses preços todos os impostos incidentes, além dos custos de transporte,
descarga e arrumação no local de estocagem

Os  preços  unitários  apresentados  na  planilha,  multiplicados  pelas  quantidades
correspondentes, deverão ser exatamente iguais aos preços totais indicados. Caso
haja   divergência,  para efeito  de  correção serão considerados os preços unitários
apresentados,  com duas casas decimais, aplicados às respectivas quantidades 

Prazo de entrega

Condições de pagamento

Os  materiais  deverão  ser  entregues  no  local  determinado  pela  Contratante
acompanhado  das  respectivas  Notas  Fiscais/Faturas  de  aquisição,  emitidas  por
fornecedor(es)  previamente  qualificado  (s),  tendo  a  DESO  até  30  (trinta)  dias  da
emissão desta para efetuar o pagamento.

Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais no local
indicado pela Contratante.

Validade da proposta: mínima de 60 (sessenta) dias corridos.

11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Os Proponentes deverão apresentar atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
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direito público ou privado, que comprovem haver fornecido satisfatoriamente:

100,00 m de tubo aço com DN  = 900 mm.

12 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta.

O  Balanço  Patrimonial  deverá  vir  acompanhado  da  Declaração  de  Habilitação
Profissional  -  DHP,  conforme  Resolução  nº  871/00  de  23/03/2000,  do  Conselho
Federal de Contabilidade.

Balanço  Patrimonial  e  as  demonstrações  contábeis  deverão  ser  apresentados  da
seguinte forma:

Para as sociedades anônimas, mediante cópia autenticada da publicação em Diário
Oficial.

Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário,
onde foram transcritos  o Balanço Patrimonial  e  a  Demonstração do Resultado do
último  exercício  social,  com  os  respectivos  termos  de  abertura  e  encerramento
registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Títulos e Documentos.

Para as empresas constituídas há menos de um ano, será exigido apenas o Balanço
de Abertura e demonstrações contábeis na forma da lei.

O Capital Social integralizado exigido será: 

Lote único – R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais).

13 - ANEXOS

Anexo I  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

Aracaju, 17 de Novembro de 2016.

Eng.º ARON SETTON FILHO                                    Eng.º JOSÉ GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS      
.0.08.00.01 – GBP                                         DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA
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ANEXO I DAS INSTRUÇÕES  

ABREVIATURAS UTILIZADAS

DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
PETROBRAS – Petrólio Brasileiro S.A.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
NBR – Norma Brasileira
AWWA – American Water works Association
ANSI – American National Standards Institute
ASTM – American Society for Testing and Materials
API – American Petroleum Institute
OS – Ordem de Serviço
RAP – Relatório de Andamento do Projeto
NT – Nível do Terreno
NA – Nível de Água
NF – Nível do Fundo
NM – Norte Magnético
EL – Elevação
ESC – Escala
DN – Diâmetro Nominal
PV – Poço de Visita
EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta
AAB – Adutora de Água Bruta
ETA – Estação de Tratamento de Água
TAU – Tanque de Alimentação Unidirecional
FoFo – Ferro Fundido
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1 – INTRODUÇÃO  

1.1 – Objetivo

Especificação particular destinada ao fornecimento de tubulação aço para complementação do Sistema

de Recalque e Adução de Água Bruta do Poxim Açú.

1.2 – PRELIMINARES

Normas Regulamentações e Especificações

Fazem parte integrante desta especificação os seguintes documentos que as partes conhecem e 

aceitam na íntegra, tais como se aqui estivessem transcritos:

 Normas AWWA - C 200; AWWA - C 210; AWWA C – 203 e AWWA C – 213.

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS

Todos os materiais a serem empregados nas obras serão novos e comprovadamente de primeira

qualidade e deverão satisfazer rigorosamente às especificações constantes deste trabalho, salvo

disposição diversa e expressamente estabelecida nas Normas de Execução de Serviços, cujas

prescrições prevalecerão.

A Contratada só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo a exame e à aprovação da

FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar seu emprego, quando em desacordo com estas

especificações.

Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, ser comparado com a respectiva

amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticadas

por esta e pela EMPREITEIRA, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim

dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos

materiais fornecidos ou já empregados.

No presente trabalho fica entendido que em todos os casos de caracterização de materiais ou

equipamentos por marca comercial ou nome de fabricante, poderá ser sempre aceita a alternativa

rigorosamente similar ou equivalente, a juízo da FISCALIZAÇÃO.
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Se as circunstâncias ou condições locais porventura tornarem aconselhável a substituição de alguns

dos materiais adiante especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada

mediante expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, por escrito, e para cada caso particular.

A CONTRATADA deverá apresentar por escrito à FISCALIZAÇÃO justificativa do pedido de substituição

do material, acompanhada de Laudo Técnico de comprovação da similaridade, fornecido pelo INT e/ou

IPT de São Paulo, e da composição dos custos dos materiais especificados e do similar proposto, para

análise comparativa.

Caberá a FISCALIZAÇÃO decidir sobre a solicitação apresentada.

A DESO poderá exigir da EMPREITEIRA a retirada do recinto das obras dos materiais porventura

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do

recebimento da comunicação atinente ao assunto.

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a

estas Especificações, ou ainda os que não pertençam às obras objeto do contrato.

As especificações que se seguem complementam as indicadas nos desenhos de projeto, devendo

todos os documentos contratuais ser analisados conjuntamente. Em caso de divergências as mesmas

serão dirimidas pela FISCALIZAÇÃO da DESO.

3 – FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

3.1 - Materiais

Os materiais a serem utilizados na fabricação dos equipamentos, peças e acessórios são de inteira

responsabilidade do proponente e deverão ser detalhadamente descritos na sua proposta.

Todos os materiais e componentes dos equipamentos deverão ser fabricados conforme as normas

abaixo citadas, no que for aplicável. Outras normas serão aceitas, desde que sejam comprovadas as

suas similaridades com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUSTCHE INDUSTRIE NORMEN
ANSI - AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
SAE - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS
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3.2 - Testes

3.2.1 - Geral

Deverão ser realizados testes de funcionamento e aceitação com a elaboração de relatórios e

apresentação dos certificados correspondentes, os quais deverão ser submetidos à DESO para

aprovação antes do embarque dos materiais. A DESO se reserva o direito de inspecionar as instalações

de testes do fabricante e de manter um inspetor qualificado para acompanhar a realização dos testes.

O fabricante deverá notificar a data de realização dos testes com pelo menos 15 (quinze) dias de

antecedência.

Se, durante os testes, o material  não atender aos requisitos especificados e propostos, o fabricante

deverá providenciar as alterações necessárias sem qualquer ônus adicional para a DESO. Os testes

deverão ser refeitos no próprio fabricante, ou então em bancada de testes a ser designada pela DESO,

até que o equipamento apresente funcionamento satisfatório.

3.2.2 - Principais Itens de Inspeção

 Verificação dimensional;
 Verificação dos certificados de qualidade dos materiais;
 Inspeção de acabamento de superfície e pintura;
 Verificação do recebimento do material.

3.2.3 - Testes de Materiais

A qualidade e os ensaios dos materiais são de exclusiva responsabilidade do fabricante.

3.2.4 - Testes Hidrostáticos

Os equipamentos e peças serão submetidos a testes hidrostáticos, de vazamento e de operação, nas

pressões correspondentes, conforme normas AWWA específicas de cada caso.

A realização dos testes deverá ser levada a efeito antes da pintura dos equipamentos. Somente depois

de expedidos os certificados dos testes é que poderão ser pintados.

3.3 - Propostas

3.3.1 – Proposta Técnica 

A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados e elementos necessários à sua apreciação,

em confronto com as especificações, sendo considerada essencial a apresentação das informações

abaixo relacionadas (todas as dimensões em unidades métricas):
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 Materiais, padrões e ensaios do equipamento, inclusive dos acessórios;

 Dimensões gerais e peso do equipamento;

 Tipo de pintura utilizada, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive indicando a

marca;

 Condições nominais e limites de trabalho;



3.3.2 – Proposta Comercial

Os preços devem incluir fabricação, transporte até o almoxarifado central da DESO na cidade onde

será realizada a obra, testes, seguro, carga, desacarga e arrumação do material e todos os impostos.

Caso os materiais ofertados estejam sujeitos a isenção de qualquer imposto, o proponente deverá

declará-la explicitamente e a validade dessa isenção até a data limite da proposta será de sua exclusiva

responsabilidade.

Havendo discrepância entre os preços unitários e os totais, serão considerados os unitários.

3.4 - Documentos Técnicos

Deverão ser fornecidos, até 20 dias após a realização dos testes, os seguintes documentos técnicos:

 3 (três) Vias dos desenhos em corte do equipamento, com a indicação das peças
componentes e dimensões;

 3 (três) Vias dos certificados de testes;
 3 (três) Vias dos desenhos de montagem, quando for o caso.

3.5 - Transporte

Os equipamentos, peças e acessórios deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra

estragos durante o transporte.

Junto com o endereço, na embalagem, deverá ser identificado o número completo da requisição da

DESO, ou prepostos, e o conteúdo.

As superfícies usinadas expostas deverão ser protegidas com uma película facilmente removível de
preventivo contra ferrugem.

O equipamento deverá estar isento de detritos, seu interior protegido com inibidor de ferrugem e as
aberturas flangeadas deverão ser protegidas com placas resistentes de madeira, parafusadas aos
flanges.

Todas as aberturas roscadas deverão ser fechadas com bujões.

O transporte até o almoxarifado central da DESO ou local da obra é de exclusiva responsabilidade do
fornecedor.

3.6 - Rejeição
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Os materiais que apresentarem defeitos irrecuperáveis, fabricação inadequada, excesso de reparos ou

que não estiverem de acordo com os requisitos das especificações, serão rejeitados. A rejeição pode

ocorrer mesmo que a constatação das irregularidades ocorra após eventual inspeção por ocasião da

fabricação e dos testes.

3.7 - Garantias

O fornecedor deverá garantir os materiais contra quaisquer defeitos de projeto, material ou fabricação
por um período mínimo de 18  meses da entrega ou 12 meses a contar da data da instalação o que
ocorrer primeiro. 

Essa garantia deverá abranger também os componentes fabricados por terceiros.

Em caso de eventuais anomalias e de deficiências de projeto, fabricação e materiais, no período de

garantia, o fornecedor se obriga a efetuar a reposição dos elementos defeituosos sem qualquer ônus

para a DESO.

Se qualquer peça apresentar defeitos e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto,

o fornecedor se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a

DESO.

3.8 - Assistência Técnica

O prazo para substituição do material, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da
notificação feita pela DESO ao Fornecedor.

4 – TUBULAÇÕES E PEÇAS EM AÇO

4.1   –   Escopo     do     Fornecimento

A presente Especificação regula o fornecimento de Tubulações e Peças em Aço, soldadas, a serem
instaladas nos locais indicados no projeto.

As quantidades, características técnicas e condições de serviço das Tubulações e Peças fabricadas em
aço são definidas nas Listas de Materiais e nos Desenhos do Projeto.

O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais:

- Tubos e peças, conforme o caso;

- Testes e ensaios em linha de produção e em campo, inclusive de funcionamento e hidrostático;

- Revestimento interno e externo, conforme o caso;

- Acondicionamento dos produtos;

- Certificados, manuais e catálogos;

- Transporte, carga, descarga e acondicionamento;

- Garantia.

4.2   –   Condições     Gerais
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A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser rigorosamente observada. Nela estão

detalhados procedimentos e exigências técnicas que necessariamente devem ser atendidos para

fabricação, fornecimento, montagem/instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela DESO

de materiais e equipamentos, de uma forma geral, incluindo tubos e peças de aço. A fabricação,

incluindo o controle de qualidade dos tubos e peças, deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT ou

AWWA, referidas ou não neste texto.

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa

Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do Projeto,

serão solucionados exclusivamente pela DESO.

4.3   –   Características     Técnicas

Para efeito de especificação, consideram-se peças especiais curvas, tês, saídas flangeadas, reduções,
derivações e flanges.

Os diâmetros nominais (DN) dos tubos e peças especiais corresponderão em polegada aos diâmetros
externos do tubo, sem revestimento, conforme mostra quadro abaixo.

Diâmetros dos tubos de aço.

DIÂMETRO
NOMINAL EXTERNO

pol. mm mm
36 900 914

Antes de iniciar a fabricação, o Fornecedor deverá submeter à aprovação da DESO as qualificações

dos processos de soldagem e de soldadores, de acordo com a Seção IX das "Qualificações de Solda"

do código ASME para Vasos de Pressão, com exceção dos métodos que adotem processos de arco

submerso, gás ou eletrodos tubulares, cujas qualificações serão feitas de acordo com o AWS-SR-1.

Estas qualificações serão efetuadas às expensas do fornecedor.

4.3.1 – tubos
- Metodologia de Fabricação

Os tubos, com costura circular e longitudinal ou com costuras helicoidais, deverão ser produzidos e
inspecionados de acordo com a norma AWWA C-200 e NBR 9797. As chapas de aço deverão obedecer
às especificações ASTM-A283 Grau D e sua espessura deverá ser de acordo com o indicado na
Relação de Material.
As conexões e peças especiais serão fabricadas de tal forma que suas dimensões satisfaçam às
exigências da norma AWWA C-208.
O fornecimento dos tubos deverá ser feito em peças de comprimento útil de 12 m, com tolerância de ±
0,3 m, com as extremidades dos tubos flangeadas ou biseladas (conforme norma ANSI B 16.25)
conforme indicado no projeto.
 Materiais
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As chapas de aço deverão corresponder à Norma ASTM e de acordo com o especificado em desenhos

e relação de materiais para os demais tubos e peças.O carbono máximo admissível será de 0,25%.

As propriedades químicas e mecânicas do material deverão ser comprovadas mediante certificados de

análise expedido pela usina siderúrgica e aceito pela inspeção da DESO. 

Caso não se possa assegurar a correspondência entre o certificado de qualidade e o lote de chapas,

deverá ser efetuada análise das mesmas por amostragem. O tamanho da amostragem deverá ser

estabelecido pela inspeção da DESO. No caso de rejeição de qualquer corpo de prova, todo o lote

deverá ter suas chapas ensaiadas.

A largura mínima de chapa para fabricação de tubos com costura helicoidal será 600 mm.

 Formação dos Cilindros

As bordas das chapas a serem juntadas por solda automática ou manual, devem ser cortadas

mecanicamente na forma exigida para o processo de solda.

Se as bordas forem cortadas com maçarico, todas as irregularidades e escamas, provenientes do corte,

devem ser removidas por meio de esmerilhamento ou raspagem.

Será permitido chanframento com maçarico, desde que o mesmo inclua a remoção do metal queimado,

escamas e irregularidades por meio de esmeril.

As dimensões e formas das bordas de chapas a serem unidas pela solda e a folga entre as chapas

devem ser tais que permitam fusão e penetração completas.

Antes da formação das bordas longitudinais, todas as chapas devem ser curvadas por processo

contínuo ou prensadas de um modo conveniente ao raio próprio do tubo. A pressão exercida durante a

prensagem deve ser suficiente para garantir uma curva uniforme nas bordas das chapas. Não será

permitido, em hipótese alguma, efetuar o pré-curvamento por meio de marteladas.

Escamas e corpos estranhos que se acumulam durante o processo de calandragem devem ser

continuadamente removidos por um jato de ar comprimido, e a superfície das matrizes e rolos deve ser

mantida livre de cavacos, aparas de metal ou outro material que se tenha acumulado durante a

operação. Materiais estranhos incrustados nas chapas durante a operação de calandragem provocarão

a rejeição do produto final.

 Extremidades

Chanfradas conforme norma AWWA – C-200
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 Preparação da Soldagem

Antes do início da soldagem, toda oxidação deverá ser removida das chapas por meio mecânico

adequado, até a distância mínima de 50mm das bordas da chapa preparada para solda.

As carepas de laminação soltas deverão ser removidas antes do processo de soldagem. Graxa e óleo

serão removidos com gasolina, lixívia ou outros meios adequados. O uso de querosene ou solventes

mais pesados à base de petróleo, não será permitido.

Chapas a serem soldadas deverão manter-se acuradamente ajustadas e presas em sua posição

durante a operação de soldagem. Pontos de solda poderão ser aplicados para manter as bordas em

sua posição alinhada, desde que possam ser totalmente incorporados à soldagem definitiva sem

prejuízo de sua resistência.

Quando se usarem junções por solda de topo, deve-se tomar um cuidado especial no alinhamento das

bordas a serem juntadas, para que haja uma penetração e fusão total no fundo das junções. Qualquer

desvio no alinhamento das bordas adjacentes não deve exceder 1/16".

Durante a preparação, caso sejam constatadas chapas com dupla laminação, estas deverão ser

rejeitadas e todo o lote deverá ser examinado.

 Execução de Soldagem

Toda a costura longitudinal, espiral e circular, das seções retas de tubos e de seções especiais, deverá

ser feita com máquina de solda automática a arco submerso.

A solda manual sob gás inerte de seções e guarnições especiais será permitida quando o uso de solda

automática for impraticável. Em seções de tubos retos a única solda manual permitida será aquela de

posicionamento após o enrolamento das chapas assim como da montagem de anéis para a formação

do tubo. Poderá ainda ser utilizada em reparos de defeitos de estrutura da chapa e da solda

automática, visíveis ou mostrados pelos raios X ou gamagrafia.

Em todas as soldas manuais, a espessura máxima do cordão para cada passe deve ser de 3 mm. Cada

passe, com exceção do último, seja em solda de topo ou de ângulo, deve ser inteiramente aprumado e

martelado para aliviar tensões. Sujeiras, escórias e fluxo devem ser removidos antes de se aplicar o

passe seguinte.

Todas as soldas feitas automaticamente devem satisfazer as exigências de teste desta especificação, o

que não significa que um operador de solda automática, seja qualificado como operador para solda
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manual.

Os seguintes tipos de solda de topo, para costuras retas ou em espiral, serão igualmente admitidos: por

fusão, por resistência ou por inclusão.

Cada camada de metal de solda depositada pelo processo de fusão deverá ser cuidadosamente limpa

antes que outro passe de solda seja depositado na sua superfície. Soldas sobrepostas acabadas

devem ficar centrais à costura e a junção acabada deve ficar livre de depressões, mordeduras,

derramamentos, irregularidades e valetas. A superfície interna deve estar livre de derramamentos e

outras irregularidades resultantes da solda, a não ser a sobre-espessura necessária.

Todas as soldas devem ter uma fusão completa com o metal de base e serem livres de trincas, óxidos,

inclusão de escórias e bolsas de gás.

Se, por qualquer razão, a soldagem for interrompida, deve-se tomar cuidado especial ao retomá-la a fim

de conseguir uma penetração completa entre o metal da solda, a chapa e o metal de solda previamente

depositado. Se o fluxo usado for o mesmo, este deve ser redistribuído antes do serviço ser reiniciado.

Soldas deficientes em dimensões, mas não na qualidade, serão completadas por uma solda adicional

depois de uma limpeza cuidadosa das soldas e chapa adjacente.

Quando uma solda for considerada deficiente em qualidade pela FISCALIZAÇÃO ou contrária às

prescrições desta  Especificação, ela deverá ser removida, por meio de uma ferramenta ou maçarico, e

refeita.

Ao remover parcial ou totalmente uma solda por meio de corrente elétrica ou esmeril, estes não devem

atingir o metal básico além da profundidade de penetração da solda. Ao remover parcial ou totalmente a

solda, deve-se cuidar para não queimar ou danificar o metal básico. Depois dessa operação o metal

básico porventura queimado deve ser removido por completo até ficar limpo e perfeito e preparado para

nova solda.

As arestas vivas resultantes da interseção da derivação com o tubo principal na formação de uma peça

especial deverão ser eliminadas por meio de esmeril.

Para cada anel componente de um tubo, de 12 metros, serão permitidas duas costuras longitudinais no

máximo, distanciadas entre si de 300 mm no mínimo.

Na montagem de dois anéis consecutivos, a defasagem dos cordões de solda longitudinais deve ser, no

mínimo, de 150 mm e o espaçamento mínimo entre soldas circunferências será de 1,50 metros.
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 Defeitos

O tubo acabado deverá estar livre de defeitos graves. São considerados defeitos graves: trincas,

vazamento nas soldas e sulcos ou grotas cuja profundidade seria maior do que 12,5 % da espessura

nominal da parede do tubo.

 Reparo dos Defeitos

Qualquer defeito deverá ser reparado, porém o reparo dos defeitos graves só será permitido quando os

mesmos apresentarem profundidade que não exceda a 1/3 da espessura nominal do tubo, bem como o

comprimento de 25 % do diâmetro nominal do tubo.

Os reparos deverão obedecer aos seguintes critérios:

 O defeito deverá ser completamente limpo e reparado;

 A solda do reparo deverá ser efetuada por soldagem automática ou manual, desde que os

soldadores sejam qualificados correspondentemente;

 Cada tubo reparado deverá ser testado hidrostaticamente assim como radiografado (ou

gamagrafado) em toda extensão do cordão de solda do reparo;

 Dois reparos no mesmo local serão permitidos desde que sejam tomados todos os cuidados

anteriormente descritos. Um terceiro reparo no mesmo local será aceitável desde que o fabricante

efetue o tratamento térmico do tubo para alívio das tensões.

 Tolerância 

O comprimento dos tubos deverá ser ordinariamente de 12 metros. Outros comprimentos poderão ser

aceitos, a critério da FISCALIZAÇÃO. Para tubos de 12 metros de comprimento nominal, no mínimo

80% deverá ser fornecido com tolerância de + 50 mm, até 20% do fornecimento poderá ser aceito com

comprimentos menores que o nominal desde que não sejam inferiores a 11,0 metros.

Qualquer diâmetro das seções extremas do tubo deverá ser ortogonal ao eixo de simetria do tubo,

dentro de uma tolerância de +- 3 mm, medidos na geratriz do tubo.

A diferença entre o maior e o menor diâmetros externos medidos em uma mesma seção reta da

extremidade "após a aplicação dos revestimentos interno a externo", deve ser no máximo igual a 1% do

diâmetro nominal. Para tubos de diâmetro nominal de 30" e maiores, a ovalização será verificada após

os tubos serem cruzetados.

O perímetro externo dos tubos, curvas ou peças especiais, até uma distância não menor do que 100

mm das extremidades, pode variar de + 3 mm e - 1,5 mm com relação ao perímetro calculado a partir

do diâmetro nominal especificado.
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A altura das saliências externas da soldagem acima do contorno da superfície da chapa, não deve ser

superior a 3 mm. Saliências maiores devem ser removidas por esmeril ou talhadeira. Todas as soldas

longitudinais, espirais ou circulares, na parte interna do tubo, serão esmerilhadas ou raspadas, para que

a altura da saliência da solda não fique mais do que 1,5mm acima do contorno da superfície da chapa.

Não será permitido raspar, esmerilhar ou frezar a saliência da solda abaixo da superfície da chapa.

Os chanfros de todas as extremidades para solda de topo deverão obedecer às seguintes dimensões e

tolerâncias:  Ângulo: 37,5° + 2,5º; Nariz: 1,5 + 0,8 m. (Ver Figura abaixo)

Para qualquer curva, a tolerância no ângulo de fabricação será de + 1°.
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- Revestimento e Proteção

Previamente ao início do processo de revestimento, os tubos e peças deverão ter sido submetidos
rigorosamente a todos os procedimentos de limpeza e preparação das superfícies, de modo a remover
todo e qualquer material estranho por ventura existente.

 Revestimento Interno

O revestimento interno será em tinta epóxi poliamida, de alta espessura, bicomponente,  conforme
norma AWWA C-210 (2007), com espessura mínima da película seca de 400 micras.
 Revestimento Externo

O revestimento externo será independente do diâmetro da tubulação, dependendo apenas de seu

posicionamento, que poderá ser: enterrada, abrigada ou aérea.

•Tubulações enterradas: 

Será com Coal-Tar Enamel conforme norma AWWA-C-203 (ABNT NBR 12.780) ou em tinta epóxi de
alta espessura, bicomponente, aplicado em uma única demão de acordo com a norma AWWA C-
210, com espessura seca de 1000 mm mínimo e resistência a impacto de 15 joules, ou epoxi em pó
termicamente curada (FBE - Fusion Boudende epoxi) conforme norma AWWA C-213.

 Tubulações abrigadas/aéreas:

Será com alumínio fenólico conforme norma SABESP 0100.400.E-46, Revisão 5, ou em tinta epóxi
de alta espessura, bicomponente, aplicado em uma única demão de acordo com a norma AWWA C-
210, composto de duas camadas:

a) Primeira camada: tinta epóxi com espessura na película seca de 406 mm

mínimo;

b) Segunda camada: tinta Poliuretano Acrílico alifático cor alumínio (protetor

UV) 30 mm mínimo.

Marcação     dos     Tubos

Tanto os tubos quanto as peças especiais serão identificados com marcação, no interior dos mesmos: 

do nome do fabricante e número de fabricação; diâmetro nominal; espessura e especificação de chapa 

e número do pedido de compra ou contrato.

Para as peças especiais, deverão ser marcados também o trecho e número da estaca ou estação a que

pertence e geratriz superior dessas peças, sendo que para curvas e bifurcações, também o ângulo 

verdadeiro. 

A marcação se fará em um retângulo pintado de amarelo, conforme os exemplos seguintes:

- Tubo com número de fabricação 758, diâmetro 35", espessura de 7,94 mm e chapa ASTM-A-283 Gr 
D:

(Fabricante)                     (Pedido)
758
35” – 7,94 ou 6,35
ASTM-A-283 D
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- Curva com número da fabricação 1053, diâmetro 35", espessura 7,94 mm, chapa ASTM-A-283 Gr D,

Adutora de Água Bruta (AAB) estaca 10 + 17,22 e ângulo verdadeiro 30°15'.

(Fabricante)                          (Pedido)
1053
35” – 7,94
ASTM-A-283-D
AAB/10 + 17,22/30º15”

- Tê com número de fabricação 327, diâmetros 35" x 20",espessura 7,94 mm, chapa ASTM-A-283 Gr.D,
Estação Elevatória de Água Bruta (EAB).

(Fabricante)                           (Pedido)
327
35” x 20” – 7,94 ou 6,35
ASTM-A-283-D
EAB

Instalação e Montagem de Tubos de Aço

A instalação e montagem de tubos de aço deverão ser executadas de acordo com a “Especificação
Técnica de Serviços – item Assentamento de Tubos e Peças”.

4.4 – Ensaios e Testes de Fábrica

4.4.1 – Testes e Inspeções

Durante a fabricação, os tubos deverão ser submetidos a ensaios, a critério da DESO, que deverão ser
de:

a) Ensaios não destrutivos
- Raio X ou gamagrafia

- Fluoroscopia contínua

- Ultra-som

- Exame com partículas magnéticas

- Exame com líquido penetrante

- Teste hidrostático – os tubos serão testados hidrostaticamente à pressão adequada, conforme 

definido no projeto

- Teste do revestimento por Holiday Detector.

b) Ensaios destrutivos
- Tração e dobramento de corpos de prova soldados segundo normas da ABNT.

c) Testes químicos
- Para análise quantitativa de materiais metálicos e ensaio de materiais de revestimento.

d) Inspeção
– Os tubos deverão ser inspecionados quanto ao estado dos revestimentos, à regularização da

seção, à ovalização e ao acabamento das extremidades flangeadas ou chanfradas.

 Rua Campo do Brito nº 331 – B.Praia.13 de Julho – PABX(0XX79)3226-1138 – Site: www.deso-se.com.br – FAX:(0XX79)3226.1071 – CEP:   49020.380.  

CNPJ 13.018.171/0001-90   –   Inscrição Estadual nº 27.051.036-2  –  Aracaju-SE



         

                                                                                                                                    Refere-se ao Pregão Eletrônico nº 010/2017           35
 

4.4.2 – Testes Hidrostáticos

 Peças Especiais

Todos os tubos que darão origem às peças especiais, deverão ser testados, hidrostaticamente.

A pressão de teste deverá ser 150% da maior pressão correspondente à espessura do tubo. Esta

pressão deverá ser pelo tempo necessário e suficiente para serem examinadas todas as soldas com

referência a vazamento, porém nunca inferior a 5 minutos.

Se o Fornecedor não tiver condições para efetuar o teste hidrostático nos tubos que darão origem às

peças especiais, poderá substituir este teste por radiografias ou gamagrafias em toda a extensão das

soldas. As despesas desta substituição correrão por conta do Fornecedor.

 Tubulação

Antes do revestimento interno e externo, cada tubo de aço deverá ser testado hidrostaticamente à

pressão especificada no item anterior.

Estando o tubo sob pressão, após a eliminação de todas as bolhas de ar, todas as soldas deverão ser

inspecionadas e todas as partes com vazamento deverão ser marcadas. Os tubos que acusarem

vazamento no teste deverão ser reparados nos pontos assinalados e serão submetidos

obrigatoriamente a novo teste hidrostático, bem como serão novamente testados por radiografia ou

gamagrafia. O custo será de responsabilidade do fabricante.

 Testemunhos de Solda

As soldas deverão ser testadas durante sua confecção, realizando-se ensaios e comparando-se com os

valores obtidos nesta especificação.

Para as soldas longitudinais, as amostras de testes deverão ser retiradas perpendicularmente à solda e

na extremidade do tubo, ou de chapas que obedeçam aos requisitos da especificação da chapa

utilizada na fabricação do tubo. As chapas de teste deverão ser soldadas empregando-se o mesmo

procedimento, pelo mesmo soldador e com o mesmo equipamento, em seqüência, com a soldagem das

juntas longitudinais no tubo.

As chapas de teste deverão possuir as soldas aproximadamente no centro da amostra, devendo ser

testadas à temperatura ambiente.
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Para as soldas circunferências, as amostras de testes deverão ser retiradas perpendicularmente a

solda de junção de dois anéis componentes do tubo. Os vazios resultantes da retirada das amostras

não deverão ser reparados; a faixa que contém esses vazios deverá ser cortada do tubo e os anéis

resultantes, de comprimento menor, deverão ser novamente soldados.

O tubo, de onde se retiraram as amostras para testes de solda circunferencial, será aceito pela

Inspeção com um comprimento total menor que o especificado.

Duas amostras com seção reduzida, confeccionadas conforme a Figura I, abaixo, deverão apresentar

uma carga de ruptura não inferior a 100% da mínima carga de ruptura especificada para o material

utilizado.

Duas amostras para teste de curvatura deverão ser preparados conforme a Figura II, abaixo, devendo

resistir a uma curvatura de 120º em guias confeccionadas de acordo com a Figura III, adiante.

A amostra curvada deverá ser considerada aprovada se:

 Nenhuma trinca ou defeito aparecer no material soldado ou entre a solda e o metal

base, após a curvatura, excedendo 3 mm, medidos em qualquer direção;
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 A amostra trincar ou fraturar e a superfície fraturada apresentar penetração completa

ao longo de toda a espessura da solda, havendo ausência de inclusões e porosidade até o

grau que não existem bolhas de gás ou inclusões de escórias, excedendo a 1,55 mm na

maior dimensão.
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A soma de maior dimensão de todos estes defeitos em qualquer 6,5 cm² da área do metal de solda não

deverá exceder a 9,5 mm (se necessário a amostra deve ser quebrada à parte para permitir verificação

da fratura).

Se qualquer amostra apresentar torneamento defeituoso ou desenvolver imperfeições não relacionadas

com a soldagem, ela deverá ser substituída por uma nova amostra e novo teste deverá ser elaborado.

Para os testes de soldagem, deverão ser colhidas 2 (duas) amostras para a elaboração do teste de

ruptura e 2 (duas) amostras para o teste de curvatura, em cada 300 mm de solda ou frações para cada

dimensão, grau e espessura de parede. Pelo menos um lote de amostras para teste deverá ser retirado

do serviço realizado por cada máquina de soldagem e cada operador, durante cada período de

produção contínua, mas não menos que uma para cada alteração na produção. Entende-se por

produção contínua a fabricação, interrompida ou não, da quantidade total de tubos de um mesmo

pedido de compra, que sejam do mesmo diâmetro, mesma espessura, mesmo material da chapa,

utilizando o mesmo soldador e a mesma máquina.

Para cada 3 (três) lotes de amostras de solda longitudinal, um lote de amostras de solda circunferêncial

deverá ser retirado para os testes de ruptura e dobramento. A necessidade ou não da retirada deste

lote de amostras ficará a critério da FISCALIZAÇÃO que se baseará na incidência dos defeitos nas

soldas circunferenciais, não se constituído, portanto numa obrigatoriedade.

Se qualquer amostra testada não for aprovada, deverão ser retestadas novamente 2 (duas) amostras

adicionais do mesmo lote de tubos. Cada novo teste deverá atender aos requisitos mínimos

especificados. Se qualquer amostra retestada não for aprovada, o lote inteiro deverá ser rejeitado.

Todas as juntas soldadas de tubos e peças especiais que não forem ou não puderem ser testadas rádio

ou gamagraficamente, deverão ser submetidas a exames por meio de ultra som ou liquido penetrante.

As soldas de topo dos tubos e peças especiais estarão sujeitas a exames radiográficos (raios X ou

gamagrafia), como discriminado a seguir.

Para tubos de 12 metros de comprimento nominal, serão radiografadas as extremidades e cruzamentos

de solda.

Quando não houver cruzamentos de solda, serão radiografadas as extremidades e mais quatro pontos

adicionais escolhidos pela DESO. As radiografias deverão ser executadas segundo a técnica indicada

no Código ASME – Seção VIII.

Não serão aceitas radiografias executadas com filme medicinal, ou que contenham marcas d’água,

emendas, escorrimentos ou quaisquer defeitos que dificultem o julgamento da qualidade da junta

soldada.

O critério de aceitação das juntas soldadas radiografadas será o indicado pela Norma AWWA-D-100.

Quando uma radiografia de extremidade do tubo for rejeitada, será tirada uma radiografia adicional
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adjacente à primeira, com sobreposição de um terço da radiografia original, quando o defeito estiver

nesse terço.

Quando uma radiografia de posição intermediária for rejeitada, serão tiradas duas radiografias 

adicionais à primeira, com sobreposição de um terço da radiografia original, nos casos em que o defeito

estiver nos terços extremos.

Se o defeito estiver no terço central da radiografia original, as duas novas radiografias deverão ser 

tiradas sem sobreposição. Caso uma das novas radiografias também for rejeitada, será tirada outra 

adjacente a esta e assim sucessivamente, até que se determine a extensão do defeito.

Todos os pontos radiografados e rejeitados deverão ser reparados e novamente radiografados (ver

‘Reparo dos Defeitos’).

As soldas de topo cujas peças não puderem ser testadas hìdrostaticamente, deverão ser radiografadas

em toda a sua extensão (100%). O critério de aceitação das radiografias das juntas soldadas será o da

norma AWWA D-100.

Os resultados dos testes radiográficos, bem como o dos testes ultra-sônicos serão, individualmente,

critérios independentes para aceitação ou rejeição das juntas soldadas, ou seja; nada impede que uma

junta que tenha sido aprovada pelo teste ultra-sônico seja rejeitada pelo teste radiográfìco, ou vice-

versa.

4.4.3 – Teste Pneumático

Todos os espaços vazios compreendidos entre as chapas de reforço e o tubo principal das peças

especiais, bem como entre a camisa e o tubo principal, deverão ser submetidas a teste pneumático

para a verificação da estanqueidade das soldas, com pressão mínima de 80 Psi (5,7 kg/cm²).

Para  toda  a  matéria  prima  incorporada  no  produto  final,  o  Fornecedor  deverá  fornecer  à  DESO

certificados de análises comprobatórios de que a qualidade da matéria prima é aquela exigida pelas

normas e especificações citadas.

O Fornecedor deverá possuir uma maneira segura de comprovar a correspondência biunívoca entre

cada lote de matéria prima e o respectivo certificado de qualidade. Não serão aceitos certificados cuja

correspondência com o respectivo lote de matéria prima não seja devidamente comprovada.

Serão aceitos certificados emitidos pelas usinas produtoras, ou entidades oficiais, ou laboratório do

Fornecedor desde que a retirada dos corpos de prova seja efetuada e identificada na presença da

DESO.

Deverá fazer parte do fornecimento o transporte do equipamento até o local da obra. Todos os materiais

deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos durante o transporte. Junto

com o endereço, na embalagem, deverá ser marcado o número completo da requisição.
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O interior dos equipamentos deverá estar isento de detritos e todas as aberturas deverão estar

protegidas: as rosqueadas com bujões e as flangeadas com tampões de madeira. As embalagens

deverão possuir identificação do seu conteúdo. As superfícies usinadas expostas deverão ser

protegidas com uma película facilmente removível de preventivo contra ferrugem.

4.5 – Inspeção e Testes nos Revestimentos

4.5.1 – Geral

Será feito o exame visual da superfície, verificando se está isenta de poeira, óleo, pontos de corrosão e

outras substâncias.

Comparação da superfície com o grau de limpeza especificado no sistema de pintura.

A película será inspecionada quanto às seguintes falhas: escorrimento, empolamento, enrugamento,

fendilhamento, bolhas, cratera, impregnação de abrasivo e descascamento.

O teste de adesão deverá ser efetuado depois de decorrido o tempo de secagem para repintura de

cada demão.

O teste de espessura da película deverá ser efetuado após cada demão, com auxílio do microteste com

precisão de 5µm.

O teste de determinação da descontinuidade no revestimento e na pintura deve ser efetuado após a

última demão da tinta de acabamento.

O aparelho detector de descontinuidade deve ser passado em toda a superfície pintada ou revestida

com uma velocidade máxima de 30m/s.

Todas as tintas e solventes utilizados deverão ser de um mesmo fabricante.

Não mais que 20% dos tubos poderá possuir enrugamentos que exijam reparos no revestimento interno

de esmalte betuminoso.

Pequenos enrugamentos no revestimento interno são permitidos desde que não ultrapassem uma área

total de 2 m² e altura de 1 mm.

Reparos no revestimento interno de esmalte betuminoso poderão ser executados em número máximo

de 03 por tubo e numa área total máxima de 0,3 m², com exceção dos reparos feitos para repor os

corpos de prova dos testes de aderência.

4.5.2 – Inspeção do Revestimento Interno

Após a secagem do revestimento deverão ser realizados os seguintes testes:

a) Verificação da espessura de filme seco através de medidor de espessura seca, sendo que

a espessura poderá sofrer uma variação de até 10% para menos num total de até 10% da

área do tubo.
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b) Nos locais onde a espessura do filme seco esteja abaixo dos limites fixados deverá ser 

aplicada nova demão de maneira a atingir a espessura especificada.

c) Deverá ser verificada a porosidade no filme através de inspeção com detector de poros e, 

caso seja acusada a presença de poros na película seca, nova demão com 200 micras de 

espessura seca deverá ser aplicada para corrigir esta deficiência.

d) Após o dobramento dos tubos deverá ser executada nova inspeção com detector de poros 

e visual para detectação de danos mecânicos no filme seco.

A Fiscalização,  caso  considere  conveniente,  poderá  exigir  periodicamente  a  realização  de  um ou

demais testes adicionais relacionados na ANSI/AWWA-C.210-78, Seção 5.2.

A regulagem da voltagem do detector de poros deve ser feita adotando-se como referência um corpo de

prova previamente danificado.

Esta regulagem deverá ser  feita  periodicamente,  devidamente acompanhada pela  Fiscalização e a

voltagem especificada deverá ser de, no mínimo, 1,0 KV e, no máximo, 3,0 KV.

4.6   – Diligenciamento

Todo trabalho estará sujeito a diligenciamento, inspeção, acompanhamento e testes para aprovação

pela CONTRATANTE, de acordo com as especificações e normas aqui citadas. A CONTRATANTE terá

acesso livre a todos os lugares de fábrica ligados à fabricação e estocagem de matérias primas e do

produto  acabado,  inclusive  dos  fornecedores  subcontratados,  para  inspecionar  os  equipamentos

utilizados na fabricação, as operações e os controles de qualidade em todos os estágios.

O fornecedor avisará por escrito à CONTRATANTE, com a devida antecedência, o início da fabricação

ou produção de tubos. A omissão do fornecedor em informar os materiais a serem inspecionados no

local  de  fabricação,  de  forma  alguma limitará  o  direito  da  CONTRATANTE de  examiná-los  nesse

mesmo local.

O fornecedor  dará  à  CONTRATANTE todas as  facilidades para  sua  segurança  e  conveniência  na

inspeção e testes, em todos os momentos e em todos os locais onde a inspeção possa ter lugar.

A inspeção  ou  falta  de  inspeção  de  qualquer  parte  do  trabalho,  e  a  presença  ou  ausência  da

CONTRATANTE durante a execução de qualquer parte do trabalho não cancelará quaisquer requisitos

das especificações nem isentará o fornecedor das suas obrigações aqui constantes; os trabalhos e os

materiais  defeituosos  poderão  ser  rejeitados,  tenham ou não  sido  inspecionados previamente  pela

CONTRATANTE, mesmo que estivessem de acordo com as especificações na época de uma inspeção

anterior.
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A inspeção  e  acompanhamento  do  trabalho  poderão  ser  realizados  pela  CONTRATANTE  ou  seu

preposto devidamente autorizado.

4.7 – Transporte
Os tubos e peças especiais devem ser entregues sobre caminhão, em locais a serem designados pela

CONTRATANTE, sendo o seu transporte responsabilidade do fornecedor.

Para o transporte dos tubos devem ser obedecidas as seguintes condições, cujas despesas correrão

por conta exclusiva do fornecedor:

1. Os tubos devem ser colocados sobre berços de madeira conformados com a superfície externa

dos tubos e dotados de uma proteção de borracha;

2. Devem ser previstos acessórios especiais para proteção do revestimento externo dos tubos, 

principalmente nos pontos de contato dos cabos e cordas;

3. Deve ser colocada uma cruzeta de madeira em cada extremidade dos tubos, de maneira que 

seja evitada a sua ovalização sem prejuízo para o seu revestimento. O Fornecedor deve 

propor o tipo de cruzeta conveniente.

4.8   –   Propostas
A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados técnicos e elementos necessários à sua

apreciação, em confronto com as especificações técnicas e demais elementos do Projeto, sendo

considerada essencial a apresentação do abaixo relacionado (todas as grandezas em unidades

métricas):

 materiais, padrões e ensaios dos tubos e/ou peças, inclusive dos acessórios;

 normas de fabricação do material;

 dimensões gerais e peso dos tubos e/ou peças;

 tipo de pintura utilizada, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive indicando a 

marca;

 condições nominais e limites de trabalho.

4.9   –   Documentos     Técnicos     e     Expedição
Deverão ser aprovados pela DESO os seguintes documentos técnicos como condição prévia da

liberação para embarque dos produtos:

 certificados de materiais e testes;

 manuais de manuseio, instalação ou montagem e manutenção;

 certificados de qualidade de fabricação;

 termo de garantia.

Todos os materiais deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos durante o

transporte, conforme indicado na Especificação Geral para Materiais e Equipamentos.

4.10 – Disposições Finais
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As custas referentes a inspeções, testes e ensaios dos materiais, incluindo laboratórios, mão-de-obra,

materiais, ferramentas, etc., correrão por conta do Fornecedor.

O Fornecedor e/ou Fabricante deverá(ão) proporcionar todas as facilidades necessárias à realização

dos ensaios  previstos  em normas,  nesta  especificação  e  na Especificação  Geral  para  Materiais  e

Equipamentos.

Aracaju, 17 de Novembro de 2016.

Eng.º ARON SETTON FILHO                  Eng.º  JOSÉ GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS
                  3.0.08.00.01/GPB Diretor de Meio Ambiente e Engenharia
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ANEXO II – DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO 
RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 – DESO (GEPE/DMAE)

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE
RECALQUE E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO POXIM AÇU.

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem 13.1, declaramos, sob as pe-
nalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa
para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal
Carteira de Identidade (N° e órgão expedidor)
Endereço:
CEP:
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ANEXO III – DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO
AO TRABALHO DO MENOR

(LICITANTE)

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 – DESO (GEPE/DMAE)

...........................................................................................  (QUALIFICAR A
EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº............................................, por intermédio de
seu representante legal o Sr. .....................................................................,  portador
da Carteira de Identidade nº ......................  e do CNPF nº .....................................,
DECLARA, para fins do disposto  no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de de-
zesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?       

SIM OU NÃO (       ).
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ANEXO IV – DO EDITAL

                             DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO 

ARACAJU – SERGIPE

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 – DESO (GEPE/DMAE)

Prezados Senhores

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª., nossa Proposta relativa
ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 em epígrafe, assumindo inteira responsabilida-
de por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mes-
ma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO
ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO. 

A validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Atenciosamente,

Responsável pela Empresa.
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ANEXO V – DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

Contrato de Fornecimento de Material, que entre si
fazem  a  COMPANHIA  DE  SANEAMENTO  DE
SERGIPE  –  DESO e  a  empresa  …........…...
….....................….................. na forma abaixo:

PREÂMBULO

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE –
DESO, pessoa jurídica de direito privado organizada sob a forma de Sociedade de Econo-
mia Mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as alterações
e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e da Lei Estadual nº 4.898
de 10 de julho de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.018.171/0001-90 e no Cadastro
Estadual sob o nº 27.051.036-2, com sede à Rua Campo do Brito, nº 331 – Bairro Praia 13
de Julho – Aracaju/SE, doravante denominada  CONTRATANTE, representada neste ato
por  seu  Presidente  Carlos  Fernandes  de  Melo  Neto,  brasileiro,  casado,  engº  civil,
CPF/MF nº nº 661.828.835-53 e seu Diretor de Meio Ambiente e Engenharia José Gabriel
Almeida de Campos, brasileiro, casado, economista, CPF/MF nº 695.158.675-68 e a em-
presa  ...…........………….…...................................................................  com sede  na
Rua  ...........................................................................,  inscrita  no  CNPJ/  MF  sob  o
nº ................................., doravante denominada CONTRATADA, por seu Representante
Legal  o  Sr.  ……………………....................................,  inscrito  no  CNPF  sob
nº ....................... resolvem celebrar o presente CONTRATO que se regerá pelas seguin-
tes CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

2. DA FINALIDADE –  O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar
o relacionamento contratual com vistas ao fornecimento dos materiais definidos e especifi-
cados na  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que sua lavratura foi regularmente
autorizada em despacho do Senhor Presidente da DESO, em Processo Administrativo nº
97072/2016.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade de
Pregão Eletrônico, nos termos e condições do Edital nº  010/2017, cujo resultado foi
homologado em data de ................ pelo Presidente, conforme consta do Processo Admi-
nistrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº
10.520/2002 e sua legislação suplementar, à Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteri-
ores, às cláusulas e condições aqui estabelecidas pela Contratante.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 –  AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE
RECALQUE E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO POXIM AÇU.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1 – A DESO pagará à Contratada pelo fornecimento objeto deste Contrato, a importância
de R$ …............... (........................................................................).
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CLÁUSULA III – DOS PRAZOS

3.1 – O prazo de vigência contratual e o prazo de entrega de 100% do material será de 60
(sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento;

3.2 – A Contratada, com domicílio no Estado de Sergipe, será convocada, para a assinatu-
ra das 02 (duas) vias do Contrato, devendo fazê-lo em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
decair o seu direito à contratação, além de sujeitá-la às penalidades previstas no Pregão
Eletrônico originante deste Instrumento.

a) Para a Contratada com domicílio fora do Estado de Sergipe, será enviada ao
endereço  de  email  fornecido  pela  mesma,  a  mídia  digitalizada  do  Contrato  no
formato PDF, que deverá ser assinada em 02 (duas) vias, cuja devolução de ambas,
deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA IV – DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 – Para os pagamentos decorrentes deste Contrato, serão utilizados recursos financeiros
provenientes da Receita Própria da DESO – Rubrica 10. 

CLÁUSULA V – DA DOCUMENTAÇÃO

5.1 – Quando da assinatura deste instrumento, a Contratada deverá apresentar a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), o CRF (FGTS) e a
Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ICMS), dentro do prazo de validade, sob pena de
decair o seu direito à contratação. 

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E CONDIÇÕES DA   ENTREGA

6.1 – O material será entregue no Almoxarifado Central da DESO em Nossa Senhora do
Socorro/SE na Grande Aracaju/SE. Os materiais somente serão recebidos em dias úteis,
nos horários de 7:30 às 12:30 horas. Em hipótese alguma a DESO receberá os materiais
aos domingos e feriados nacionais, estaduais ou municipais

CLÁUSULA VII – DO RECEBIMENTO E REPOSIÇÃO

7.1 – A DESO receberá o material, podendo solicitar da Contratada a sua reposição, desde
que o mesmo não atenda aos padrões de qualidade exigidos, substituindo-os, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do fornecimento daquele que
for julgado inaceitável;

7.2  –  A  Contratada  fica  obrigada  a  promover  às  suas  expensas,  a  reposição  do
equipamento que apresentar padrão de inaceitabilidade constatada;

7.3 – O equipamento só será recebido se estiver de acordo com as especificações técnicas
e condições expressas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017.

CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 – Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520
/02, são obrigações da DESO:
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a) Responsabilizar-se pelo recebimento e conferência dos materiais entregues, podendo
solicitar da Contratada a correção de eventuais defeitos, avariais ou irregularidades que fo-
rem verificadas na entrega dos mesmos, ou até sua substituição, no prazo máximo de 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do seu recebimento, caso o mesmo não obe-
deça às suas especificações.

b) Analisar, através do Gestor do Contrato, todas as Faturas/Notas Fiscais/ Recibos, em até
05 (cinco) dias do seu recebimento, providenciando seu encaminhamento para pagamento
ou devolução, em caso de erro ou vício das mesmas.

c) Ficam  reservados  a  DESO,  e  somente  a  ela,  o  direito  de  rejeitar  o  equipamen-
to fornecido e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omis-
so, não previsto no contrato, nestas especificações e em tudo o mais que, de qualquer for-
ma, se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, com o fornecimento em
questão. 

d) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

e) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520
/02, compete à Contratada:

a) Fornecer  o material de acordo com as condições e os prazos propostos e de-
mais Especificações das Instruções, e, cumprir todas as determinações do Edital e
seus anexos.

b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários no fornecimento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato. A supressão acima dos limites ora estabelecidos, so-
mente poderá ser efetivada mediante acordo entre os Contratantes;

c) Responsabilizar-se por eventuais irregularidades que forem verificadas na entre-
ga do equipamento, ficando obrigada a promover às suas expensas, a sua substi-
tuição se irregularidades ou imperfeições forem constatadas;

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lici-
tação;

e) Responsabilizar-se pela entrega do equipamento, arcando com o ônus da carga
e descarga, no local de estocagem do mesmo.

CLÁUSULA X – DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 –  Será permitida a subcontratação parcial do objeto contratado, desde que com a
prévia autorização escrita da DESO. A autorização de subcontratação concedida pela DESO
não eximirá a Contratada da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e
condições do Contrato.

10.2 – Desde que haja prévia aquiescência da DESO, será permitida a fusão, cisão ou in-
corporação da empresa Contratada. A autorização dependerá sempre das circunstâncias e
de cada caso, em particular, observando-se sempre as condições técnicas, financeiras, ju-
rídicas e econômicas da empresa cessionária.
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CLÁUSULA XI – DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1 –  O material objeto deste Contrato será pago mediante apresentação à DESO dos
documentos abaixo transcritos e exigidos na R.D.E. nº 12/2004 de 13/07/04 e na R.D.E
nº 21/2015 de 22/10/2015 desta Companhia, que depois de conferidos e visados serão
encaminhados para processamento e posterior pagamento em até 30 (trinta) dias con-
secutivos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

● As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização
da DESO.

● Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do
mesmo à Contratada para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresenta-
ção, a contagem de novos prazos para pagamento.

11.1.1 – Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do processo licitató-
rio e do preâmbulo deste instrumento, constando nos seus anversos, o número do Con-
trato e da Ordem de Serviço;

a) Quando houver emissão de nota fiscal eletrônica, informamos que a DESO
disponibiliza o seguinte endereço eletrônico: nfse@deso-se  .com.br, para re-
cepcionar as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa Contratada.

11.1.2 – Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relati-
vos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda
Federal, abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros  (INSS);

11.1.3 –  Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas
(CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-
balho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em conformidade com a Lei nº 12.440,
de 07/07/2011;

11.1.4 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Fede-
ral – CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.

11.1.5 – Certidão Negativa de Débitos, emitida pela DESO, referente aos serviços pres-
tados pela Companhia, conforme R.D.E nº 21/2015, de 22/10/2015;

11.1.6 –  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (ICMS) do domicílio ou
sede da Contratada;

11.1.7 – Declaração de recolhimento do ICMS (somente para fornecedor do Estado de
Sergipe);

11.1.8 – Declaração da Contratada, assinada pelo Sócio-Gerente e pelo Contador, de
que possui contabilidade formalizada (quando do 1º pagamento);

11.2 – É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega a DESO, dos documentos de
cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma, clara, objetiva e ordenada,
que se não atendido, implica em desconsideração pela DESO dos prazos estabelecidos para
conferência e pagamento.
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11.3 – A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor dos impostos ou informar a isenção,
não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção
do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no per-
centual correspondente à natureza do bem ou serviço.

11.4 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liqui-
dação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

11.5 – Somente poderá ser acatada junto ao faturamento, Nota Fiscal dentro do seu perí-
odo de validade de emissão, cujo CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas corres-
ponda àquele do Contrato e da respectiva Ordem de Serviço.

11.6 – Todo e qualquer pagamento será efetuado através da Rede Bancária de Aracaju,
sob pena da incidência das taxas de serviços para pagamentos por Ordem Bancária para
outras Praças.

11.7 – A DESO incorrerá em mora caso não efetue o pagamento das faturas até o 30º (tri-
gésimo) dia de sua apresentação no protocolo da DESO, conforme disposto no item 11.1
acima, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto. Passado
este prazo, estará obrigada a efetuar a compensação financeira, ou seja, correção monetá-
ria por atraso de pagamento, calculada com base no INPC ou outro índice substitutivo, cal-
culando-se o período compreendido entre o 31º (trigésimo primeiro) dia até a data do seu
efetivo pagamento.

11.8 – A Companhia poderá deduzir dos pagamentos, importância que, a qualquer título
lhe forem devidas pela Contratada, no caso de inadimplência do Contrato.

11.9 – Por exclusiva conveniência da DESO, os pagamentos poderão ter seus prazos ante-
cipados e, nestes casos será negociado o desconto a ser concedido, ficando a licitante ven-
cedora obrigada a garantir a entrega do equipamento mediante apresentação de Carta de
Fiança Bancária.

11.10 – A Companhia poderá deduzir dos pagamentos, importância que, a qualquer título
lhe forem devidas pela licitante vencedora, no caso de inadimplência do Contrato.

11.11 – Nenhum pagamento será efetuado, a qualquer título, à empresa que tenha em
seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência
técnica ou assemelhados. 

CLÁUSULA XII – SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO

12.1 – Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:

a)  Irregularidade ou defeito no material fornecido, ou fornecido fora dos padrões
exigidos, de responsabilidade da Contratada;

b) Não cumprimento dos prazos, em desobediência as condições estabelecidas no
Contrato;

c) Não apresentação dos documentos exigidos no item anterior;

d) Erro ou vício da Fatura;

e) Apresentação de Fatura/Nota Fiscal/Recibo, com CNPJ diferente do constante no
preâmbulo deste instrumento.
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12.2 – Na ocorrência da hipótese prevista na alínea "d" acima mencionada, as faturas se-
rão devolvidas para respectiva correção, contando-se o prazo de seu vencimento a partir
da data da sua reapresentação.

CLÁUSULA XIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, con-
forme o caso, a DESO poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, garantida a pré-
via defesa:

a) Advertência;

b)  Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustifica-
do no fornecimento;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de
inexecução total ou parcial do mesmo;

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração da DESO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca.

13.2 – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a Contratada que:

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

b) Comportar-se de modo inidôneo;

c) Fizer declaração falsa;

d) Cometer fraude fiscal;

e) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

CLÁUSULA XIV – DO REAJUSTE

14.1 – Os preços são fixos e irreajustáveis da publicação do Índice correspondente.

CLÁUSULA XV – DA GARANTIA

15.1 – A empresa Contratada, para garantia da execução do Contrato, apresentará na
5.0.11.00/GFIN – Gerência Financeira desta Companhia, até o pagamento da 1ª fatura,
a importância correspondente a 3% (três por cento) do valor Contratual, em uma das se-
guintes modalidades: 1 – Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública; 2 – Se-
guro Garantia; 3 – Fiança Bancária.

15.2 – Caso a Garantia prestada pela Contratada seja em moeda corrente, será deposita-
da em Conta a ser indicada pela DESO, a fim de se manter sua atualização financeira. 
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15.3 – A garantia prestada nas modalidades de Seguro Garantia ou Fiança Bancária, deve-
rá ser apresentada com validade de 03 meses após o término da vigência contratual.

15.4 – Fica estabelecido que a Garantia prestada não poderá ser parcelada nas faturas pa-
gas à Contratada.

15.5 – Se, por qualquer razão, durante a execução do Objeto, for necessária a prorroga-
ção do prazo de execução do Contrato, a Contratada ficará obrigada a providenciar a reno-
vação da garantia, nos mesmos termos e condições originalmente aprovados pela DESO.

15.6 – Se, no decorrer da execução do Contrato, a Contratada solicitar a substituição da
garantia prestada, a área gestora do Contrato deverá justificar a conveniência da substitui-
ção.

15.7 – A Garantia  responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não
conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, inde-
pendentemente de outras cominações legais, quando for o caso. 

15.8 – No caso das rescisões a devolução da Garantia deverá ser efetuada no estrito cum-
primento dos artigos 79, § 2º, I e 80,III da Lei nº 8.666/93.

15.9  – A  garantia  prestada  pela  Contratada,  será  liberada  pelo  5.0.11.00/GFIN,  após
emissão do “TERMO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL”.

15.10 – Cessará a guarda das Garantias que não forem resgatadas pela Contratada, no
prazo de 60 (sessenta) dias após sua liberação, cabendo a DESO a inutilização das mes-
mas.

CLÁUSULA XVI – DOS CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR

16.1 – Os casos fortuitos e de força maior, conforme disposto no Artigo nº 393 e seu Pa-
rágrafo Único, do Código Civil, eximem as partes de responsabilidade pelo não cumprimen-
to das obrigações assumidas no presente Contrato.

CLÁUSULA XVII – DAS DESPESAS DE CONTRATO

17.1 – Todas as despesas para elaboração, validade e eficácia jurídica do Contrato, corre-
rão por conta exclusiva da DESO.

CLÁUSULA XVIII – DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

18.1 – Integram este Contrato:

a) Pregão Eletrônico nº 010/2017 – DMAE de 22.02.2017;
b) Documentação da CONTRATADA (Certidões);
c) Homologação do Presidente de................2017.
d) Publicação.

CLÁUSULA XIX – DA RESCISÃO

19.1 – O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, na ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA XX – DO FORO

20.1 – Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, para dirimir
quaisquer questões decorrentes deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais
especial que o seja.

20.2 – E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias
de igual teor e para um só fim legal.

Aracaju, ...... de ......................... de 2017.

   “.................................................”                           “CARLOS FERNANDES DE MELO NETO”
                 CONTRATADA                                                            PRESIDENTE – DESO

      “VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA”              “JOSÉ GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS”
                   ADVOGADO – DESO                         DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E ENG  - DESO
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